芜湖市第五人民医院污水站在线监测设备维保要求
一、 设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	安装位置

	1
	COD在线监测仪
	台
	1
	监测站房

	2
	pH在线分析仪
	套
	1
	监测站房

	3
	水质自动采样器
	台
	1
	监测站房

	4
	明渠流量计
	套
	1
	监测站房

	5
	数据采集器
	台
	1
	监测站房



二、服务内容
根据污水在线监测设备和系统相关法律法规和技术规范，负责在线监测设备和系统的运营维护及相关台账记录，保障设备正常稳定运行，确保监测数据及时准确的上传至芜湖市生态环境局在线监测平台,并对在线监测平台按环保要求运营维护。服务方应配备固定全职专业维护人员，能够在发生异常后2小时内到达现场。在运维期间必须满足主管部门检查或验收等条件。

